
Hpom=226cm

Hpom=229cm

90

200

D
rz

w
i 
E
I

StudzienkaW
y
k
o
n
a
n
ie

 ś
c
ia

n
y
 

o
d
d
zi

e
la

ją
c
e
j 
k
o
tł
o
w

n
ię

R Z U T  P L A N O W A N E J  K O T Ł O W N I
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KOTŁOWNIA 
powierzchnia 13,25 m²
kubatura 29,82 m³

wyprowadzenie spalin ponad dach - komin ze stali 
kwasoodpornej

kurek gazowy odcinajacy

szafka gazowa wentylowana z zaworem 
odcinającym (istniejąca) 

wentylacja grawitacyjna nawiewna kanał 

zetowy zakończony min 2,0m nad terenem

wewnętrzna instalacja gazowa stal Ø40

projektowany kocioł gazowy kondensacyjny 59kW

odprowadzenie skroplin z kotła do istniejącej 
studzienki schładzającej

stacja uzdatniania wody

drzwi otwierane pod naciskiem na zewnątrz EI30
ściany: EI 60

strop:REI 60

drzwi: EI 30

mgr inż D. Drągowska upr nr KUP/0152/PWOS/10Projektant:

Radziejowski Dom Kultury ul. Objezdna 40; 88-200 Radziejów

TREŚĆ RYSUNKU:TREŚĆ RYSUNKU:

OBIEKT:

Rzu pomieszczenia kotłowni

INWESTOR :

działka nr 168/1, Obręb 0001 Radziejów; 

Radziejowski Domu Kultury Kategoria IX

ul. Objezdna 40; 88-200 Radziejów

1:50

Skala: Stadium

PROJ. BUD.

Branża

sanitarna 
gaz

Nr 
Data

październik 2019 02

Nr rys.  arkusza

- instalacja gazowa

jedn. ewidencyjna:041101_1 Radziejów

wentylacja wywiewna pom. kotłowni

inż. Hubert Rynkowski UPRAWNIENIA NR : BP-RN-V/66/TO/84 Sprawdzający:

UWAGI:

1. Należy zabezpieczyć kanał zetowy czyli obudować w klasie EI 60 w 

przejściu przez sąsiednie pomieszczenie

2. W kotłowni należy umieścić podręczny sprzęt gaśniczy tj. gaśnice 
proszkowe o ładunku 6 kg (1 szt) umieszczone przy drzwiach 

wejściowych oraz koc gaśniczy

specjalność konstrukcyjno - inżynieryjna

specjalność instalacyjna


