
stan. nr 1

stan. nr 2

stan. nr 3

stan. nr 4

stan. nr 5

stan. nr 6

stan. nr 7

stan. nr 8

R

RG

maszt MN 12

maszt MN 12

słup wielokatny
SX 12/3

słup wielokatny
SX 12/3

słup wielokatny
SX 12/3

słup wielokatny
SX 12/3

słup wielokatny
SX 12/3

słup wielokatny
SX 12/3

oprawa HORUS S D 400W MT
ze źródłem HQIT 400NSI

YAKY 5x16 mm2
l = 33 (37) m

YAKY 5x16 mm2
l = 22(26) m

YAKY 5x16 mm2
l = 33 (37) m

YAKY 5x16 mm2
l = 33 (37) m

YAKY 5x16 mm2
l = 33 (37) m

YAKY 5x16 mm2
l = 22(26) m

YAKY 5x25 mm2

YAKY 5x16 mm2

l = 122(126) m

l = 35(39) m

YAKY 5x16 mm2
l = 35(39) m

1. Projektowane boisko do piłki nożnej

2. Projektowane boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej i koszykowej

3. Projektowane zaplecze socjalne

Obiekt

Adres

Tytuł rysunku

Skala Data Nr rys.
206.2008

Branża
Elektryczna

Inwestor

Projekt zagospodarowania terenu

  upr. nr:     
inż. Jarosław Szczęsny

WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk

w zakresie instalacji elektrycznych 
KUP/IE/2445/01

spec.: instalacyjno-inżynieryjna 

Urząd Miasta  88-200 Radziejów
Projektant: Podpis:

Kompleks boisk wielofunkcyjnych
z zapleczem socjalnym "ORLIK 2012"
ul. Szkolna Radziejów
dz. nr 1240, 1241, 1242, 1243, 1244/2
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P304-40-30 AC

RBK 000-E
WTN-00/gF
32A

3 x FR301 25A

R

Rz       30 Ω

PE

RBK 000-E
WTN-00/gF
25A

YD
Y 

5x
2,

5 
m

m
2

S303
B16

S301
B10

P304
25-30-AC

YD
Y 

3x
2,

5 
m

m
2

S301
B16

1 2 3

YD
Y 

3x
1,

5 
m

m
2

pom. socjalne

YAKY 5x16 mm2

Rz       30 Ω

PEN

RBK 000-E
WTN-00/gF
40A

FR 303 50A

R

RG

YAKY 5x25 mm2

YAKY 5x16 mm2YAKY 5x16 mm2YAKY 5x16 mm2

YAKY 5x16 mm2

YAKY 5x16 mm2 YAKY 5x16 mm2

stan. nr 3

stan. nr 1

stan. nr 2

stan. nr 4 stan. nr 5 stan. nr 6

stan. nr 7stan. nr 8

Rz       30 Ω Rz       30 Ω

stan. nr 1

YAKY 5x25 mm2

RG

oprawa HORUS S D 400W MT
ze źródłem HQIT 400NSI l = 122(126) m

l = 33 (37) m l = 33 (37) m l = 22(26) m

l = 35(39) m l = 35(39) m

YAKY 5x16 mm2
l = 22(26) m

YAKY 5x16 mm2
l = 33 (37) m

YAKY 5x16 mm2
l = 33 (37) m

l = 8(12) m

zasilanie (w/g odrębnego opracowania)

N

P304-50-30 AC

Obiekt

Adres

Tytuł rysunku

Skala Data Nr rys.
206.2008

Branża
Elektryczna

Inwestor

Schemat ideowy zasilania - rozdzielnie

  upr. nr:     
inż. Jarosław Szczęsny

WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk

w zakresie instalacji elektrycznych 
KUP/IE/2445/01

spec.: instalacyjno-inżynieryjna 

Urząd Miasta  88-200 Radziejów
Projektant: Podpis:

ochrona od porażeń:
samoczynne odłączenie w układzie TN-C-S

Kompleks boisk wielofunkcyjnych
z zapleczem socjalnym "ORLIK 2012"
ul. Szkolna Radziejów
dz. nr 1240, 1241, 1242, 1243, 1244/2
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Pz = 390 W x26  = 10.140 W

Iz = 15,4 A

oprawy zabepieczyć wkładkami  BiWts 6A
zasilanie opraw wykonać przewodami YDY 3x2,5 mm2
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